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SAMORZADOWY ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w ZXE.OTEJ
ul. Parkowa 11
28-425 Ztota

|

DECYZJA

; Dziatajgc na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1, art. 27 ust.] ar.36 ust 1 Ustawy » dnia 14 marca
35r 0 P'mstwowej Inspckeji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1261 ze zm.), § 2lust.1,pkt.3 oraz

§ 2 l ust.2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudmia 2017 w sprawie jakosci wody

pr

ezmczouq do spozycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 poz. 2294).art. 12 ust. 4 Ustawy o zbiorowym

za patrzemu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (1.j. D2.U 2 2017 poz.328 ze zm,), art.104
§ 1, art 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodcks Postgpowania Administracyjnego (t. ). Dz.U.
z Ol7r poz.1257ze rm.)

PaiéWvowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju na podstawie czastkowego
sprawozdania z badania jukosci wody nr LIIS.9011.51.2018 z dnia 20.04.2018r. z urzadzenia
wqdnego wodociggu publicznego Stawiszyce zarzadzanego przcz SZGK w Zlotej ul. Parkowa 11,

28
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425 Ztota

Stwierdza: warunkowy przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.
Dopuszcza do spozyc,m pr«cz ludzi wodg z wodociggu publicznego Stawiszyce przy zelazie
S00 pg/l, na okres nie dluzszy niz 30 dni.
Zobowiazuje SZGK w Ztotej ul. Parkowa 11, 28-425 Ztota, do:
a) skulecznego poinformowania odbiorcéw wody o warunkowej przydatno$ci wody do spozycia
'b) podjecia skutecznych dziatan naprawczych zmierzajacych do poprawy jakosci wody
w wodociggu Stawiszyce
¢) powiadomienia 0 zakonczeniu dziatan naprawczych Panstwowego Powiatowego Tnspcktora
Sanitarnego w Busku Zdroju, w celu przeprowadzenia badai kontrolnych wody, oraz
pozwalajacych na podj¢cie decyzji o stwierdzeniu braku przekroczenia parametru.
Decyzji w punkcie 3 nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosei na podstawie art. 108 § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

UZASADNIENIE

Decyzje o warunkowej przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie czgstkowego

rawozdania z badan jako$ci wody nr LHS.9011.51.2018 z dnia 20.04.2018r.

Proba zoslala pobrana przez prObobiorcg Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w

isku - Zdroju w dniu 18.04.2018r. w punkcie poboru: SP Micrnéw, gm. Ztota, w ramach kontroli
z¢dowej.

. Badanie wody zostalo przeprowadzonc przez Laboratorium Wojewédzkiej Stacji Sanitarno-

Ealridcmiologicz.nej w Kiclcach metodami zgodnymi z charakterystyka metod badawczych, okreslong w
|

gezniku nr 6 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozZycia przcez ludzi.

Na podstawie czastkowego sprawozdanie nr LHS.9011.51.2018 z dnia 20.04.2018r.

stjvicrdzono przekroczenic parametru zelaza (zelazo pg/l Fe = 244 £ 24).

pq

Takosé wody w wodociagu Stawiszyce nic speinia wymogéw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z finia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U. 7 2017

z. 2294/, zgodnie z ktorym dopuszczalny zakres wartosci zelaza wynosi 200pug/1 Fe.
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Przekroczenic zelaza odnotowane w wodociggu Stawiszyce nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi, dlatego w kategorii zanieczyszczen wody traktowane sg jako zwigzki ucigzliwe
moggee  powodowaé zmiang smaku i zapachu wody, wzrost zagrozenia rozwoju baktcrii
anderobowych i z¢lazistych, co moze budzi¢ uzasadnione zastrzezenia konsumentéw. Ponadto woda
o podwyzszonej vawartosci zelaza moze byé powodem probleméw w eksploatacji urzadzen
sarfitarnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju stwierdza, iz ze wzgl¢du na
rodzaj przekroczcnia normy 7Zelaza oraz me¢tnoSci w wodociagu Stawiszyce, woda moze by¢
dopuszezona jako warunkowo przydatna do spozycia.

POUCZENIE:

W przypadku nie wykonania obowiazkow ustalonych w decyzji, zostang podjgte czynnosci
cgzekucyjne na podstawic ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U.
2017 r. poz. 1261).

‘ Srodkiem egzckucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, kidra w stosunku do oséb

. fizycznych i prawnych moze by¢ slosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec

' osoby fizycznej w wysokosci do 10.000 zi a wobec osoby prawnej, lub inncj jednostki
organizacyjnej w wysokosci do 50.000 zl.

Zobowigzany w razie wykonania zarzadzen zawartych w decyzji winien bezzwiocznie
cawiadomi¢ o tym na pismie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamcgo

- w Busku Zdroju. )

1, Od niniejszej decyzji przyshuiguje odwotanic do Swigtokrzyskiego Panstwowcgo
Wojewddzkiego Inspekiora Sanitarnego, ul. Jagiellofiska 68, 25 -734 Kielce za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Tnspektora Sanitarnego w Busku Zdroju w terminie 14 dni od
daty dorgczenia decyzji (art.12 ust.2 pkt.l Ustawy o Panstwowcj Inspekcji Sanitarnej z dnia

. 14.03.1985 r, (t.j. Dz. U. 2017, poz.1261 ze zm.).

Zgodnie z art. 127, 127a, 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodcks Postgpowania

Administracyjnego (1j. Dz.U. 2017 r. poz.1257 z¢ zm.) w trakcie biegu terminu do wnicsicnia

odwotania strona mozc zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracji

publicznej, kiéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesicnia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja stajc si¢ ostateczna i prawomocna.
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Whiesienie odwolania nie wstrzymuje obowigzku wykonania decyzji.
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Qtrzvmuja:
| Samorzadowy Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ztotcj ul. Parkowa 11, 28-425 Ztota

Dio. wiadomosei:

Wéjt Gminy Zlota ul. Sienkiewicza79, 28-425 Ziota

Wéjt Gminy Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czamocin
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